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全市各养老机构消防安全工作督办函
各区镇（街道）民政部门：
2月25日-2月29日，市局对全市44家已备案在营养老机构开展了消防安全督查。现就发现的问题隐患进行督办，请抓紧督促相关机构做好问题整改工作（具体隐患详见附件），消除安全隐患。整改情况于3月8日前报市民政局养老服务科。联系人：马红芋；联系电话：18932209031。

附件：隐患清单


                                   启东市民政局
2024年3月1日

附件：
隐患清单
	序号
	乡镇
	机构名称
	隐患描述

	1
	寅阳镇
	启东市寅阳镇临海桥养老院
	1.2只灭火器过期；
2.工作人员操作灭火器不太熟练。

	2
	
	启东市寅阳镇晁汀村老年关爱之家
	1.室内有电瓶车停放；
2.未严格遵守“消防控制室应实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于2人”规范要求。

	3
	
	启东市江海怡心苑
	1.消防控制室每班只有1人在岗，工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	4
	
	启东市寅阳镇幸福岛托老院
	1.二楼后窗户有铁栅栏；
2.火灾自动报警系统故障灯亮。

	5
	
	启东市寅阳中心敬老院
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.部分灭火器缺点检卡；
3.无消控室值班记录。

	6
	东海镇
	启东市东海镇兴垦老年关爱之家
	1.部分灭火器缺点检卡；
2.部分电线裸露未穿管保护；
3.消防系统处于手动状态，备电故障；
4.未严格遵守“消防控制室应实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于2人”规范要求；
5.部分窗户有铁栅栏。

	7
	
	启东市东海镇大丰镇村老年关爱之家
	1.最后排窗户有铁栅栏；
2.油烟机清洗记录不全；
3.火灾自动报警在手动状态；
4.工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	8
	
	启东市东海镇丰利村老年关爱之家
	1.最后排窗户上有铁栅栏；
2.消防控制室每班只有1人在岗；工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	9
	吕四港镇
	启东市天汾老年公寓
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.工作人员未熟练掌握灭火器用法。

	10
	
	启东市吕四港镇天汾镇村老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏。

	11
	
	启东市吕四港镇兆民老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏。

	12
	
	启东市吕四中心敬老院
	1.部分窗户有铁栅栏。

	13
	惠萍镇
	启东市益寿康复服务中心
	1.工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	14
	
	启东市惠萍镇惠和镇村老年关爱之家
	1.个别工作人员操作灭火器不太熟练；工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	15
	
	启东市惠萍镇大兴镇村老年关爱之家
	1.个别工作人员操作灭火器不太熟练；工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	16
	
	启东市惠萍镇海鸿村老年关爱之家
	1.部分窗户存在铁栅栏；
2.火灾报警系统在手动状态；
3.工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	17
	合作镇
	启东市合作镇兴隆村老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.微型消防站内过滤式呼吸器已过期。

	18
	
	启东市合作镇周云村老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.火灾自动报警系统备电故障。

	19
	
	启东市合作镇新义老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.房间有充电暖宝现象。

	20
	
	启东市合作卫生院（志良护理院）
	1.无消控室值班记录。

	21
	南阳镇
	启东市南阳镇永兴村老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.火灾自动报警系统备电故障；
3.存在私拉乱接现象。

	22
	
	启东市南阳镇中北村老年关爱之家
	1.部分窗户有铁栅栏；
2.消防控制室每班只有1人在岗；工作人员操作灭火器不太熟练。

	23
	
	启东市慈光颐养院
	1.部分窗户有栅栏。

	24
	汇龙镇
	南通盛福护理养老有限公司
	1.工作人员未能掌握灭火器操作方法。

	25
	
	启东市汇龙镇圩北村老年关爱之家
	1.后窗户存在铁栅栏。

	26
	
	启东市汇龙镇圩角老年关爱之家
	1.后窗户存在铁栅栏。

	27
	
	启东市汇龙镇光荣村老年关爱之家
	1.部分窗户存在栅栏。

	28
	
	启东市汇龙镇圩南村老年关爱之家
	1.部分窗户存在铁栅栏。

	29
	
	启东市汇龙中心敬老院
	1.部分窗户存在铁栅栏；
2.有烧纸等明火现象（五保户病故）；
3.油烟机内有油污现象；无油烟机清洗记录。

	30
	近海镇
	启东市近海中心敬老院
	1.无油烟机清洗记录；
2.无消控室24小时值班记录。

	31
	
	启东市近海镇向阳村老年关爱之家
	1.窗户存在铁栅栏，拆除中；
2.消防控制室每班只有1人在岗；工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	32
	
	启东市近海博爱老人之家
	1.二楼后窗处、门卫处存在铁栅栏；
2.微型消防站消防服未处于备战状态；
3.控制室值班表未严格遵守“消防控制室应实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于2人”规范要求；
4.工作人员不能熟练掌握“一懂三会”。

	33
	王鲍镇
	启东市聚南护理院
	1.未严格遵守“消防控制室应实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于2人”规范要求；
2.工作人员未能熟练掌握“一懂三会”；工作人员操作灭火器不太熟练。

	34
	
	启东市王鲍中心敬老院
	1.部分窗户存在铁栅栏；
2.工作人员未能熟练掌握“一懂三会”。

	35
	北新镇
	启东市北新敬老院
	1.部分窗户上有铁栅栏。



